
仕 様 書 
 

 １ 件 名 高圧交流気中負荷開閉器及び地絡方向継電器取替修繕 

 

 ２ 履 行 場 所 岡山市南区妹尾８８０番地１ 西ふれあいセンター 

    

 ３ 履 行 期 間 契約締結日から令和７年１２月２８日まで 

 

 ４ 履 行 内 容 西ふれあいセンターへ電力の引き込みのため屋外構内柱に設置している

高圧交流気中負荷開閉器（以下 PAS）及び当センター地下電気室受電盤

に設置している地絡方向継電器(以下、方向性 SOG)を撤去し、新品に交

換の上、所要の調整を行うもの。なお、新しい方向性 SOG は屋外構内柱

に取り付けること。また、警報信号用の既存の配線（中央監視システム等）

に接続すること。 

   なお、エナジーサポート株式会社又は株式会社戸上電機製作所製で以

下の仕様を満たすものを設置すること。 

   （PAS仕様） 

定格電圧 7.2 kV 

定格周波数 50 / 60 Hz 

定格電流 300A 

定格短時間耐電流 12.5 kA 

その他 VT・LA内蔵型 

ステンレス製 

 （方向性 SOG仕様） 

種類 屋外用（ステンレス箱入・鍵付） 

定格制御電圧 AC 100V 

定格周波数 50 / 60 Hz 

 

 （特記事項） 

 ①今回の修繕には以下の項目を含む 

・ PASの耐圧試験の実施 

・ PASの A接地測定端子の設置 

・ 方向性 SOG 本体の柱上への設置（現在は地下電気室内受電盤に設置）

並びにアースの設置 



・ 既存の方向性 SOG取り外し後の受電盤にカバープレート（鉄板）の設置 

・ 方向性 SOGの動作試験の実施 

・ その他必要な試験及び検査の実施 

・ 電力会社への申請手続き 

・ 電力会社への工事費負担金（休日作業・雨天決行） 

・ 今回の修繕で不用となる機器の撤去及び適法な廃棄処分 

・ 交換作業に必要な電線等の雑材・消耗品及び発電機、高所作業車等の

調達 

   ②施工日 

・ 施工日は当センターの休館日であり全館電気点検を行う令和 7 年 12 月

20日（土）とする 

 

 ５ 支 払 条 件  業務及び検査合格後、請求を受けた日の属する月の翌月末までに支払う 

 

 ６ そ の 他 ・見積書作成にあたって、現地確認が必要な場合は７に記載する担当者と

    日程調整を行うこと 

 業務終了後は、施工前・施工中・施工後の写真を添付し、提出すること 

 第三者災害に注意し、必要に応じて警備員の配置を行うなど、安全確保

に十分留意すること 

 他の構造物、建造物及び物品に損害を与えないように必要な処置を取

るとともに十分な注意を払うものとし、万一損害を与えた場合は、 受注者

にて完全に復旧するもの 

 作業にあたっては、担当者及び西ふれあいセンターの電気主任技術者

と協議の上、実施すること 

 本仕様書に明記しない事項は、必ず双方協議のうえ施工すること 

 

 ７ 担 当 岡山市南区妹尾８８０番地１ 

   （公財）岡山市ふれあい公社  

   西ふれあいセンター管理事業係 角野 

   ℡ （０８６）２８１－９６１１  Fax （０８６）２８１－９６１２ 

 


